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一、节能设计体系及方法方面

1、严寒寒冷地区在做围护结构保温设计时，是不是只允许热当
量体形系数和南向外窗传热系数不满足时才可权衡计算？

首先，应明确建筑体形系数与热当量体形系数的概念，将其列入围护结
构热工性能权衡判断项，是把它属于建筑围护结构范畴。
（附录B.0.4的热当量体形系数计算公式中，缺了V——体积的注解）。

其次，是对于严寒和寒冷地区，《标准》中未规定只允许热当量体形系
数和南向外窗传热系数不满足时才可权衡计算。

再次，是应认真理解围护结构热工性能权衡判断的定义，以及严寒、寒

冷地区和夏热冬冷地区的居住建筑在节能设计时，应进行围护结构热工性能
权衡判断的条件。按照《标准》中5.2.1的规定可理解为：不论是哪一个建筑

气候分区，只要是建筑的热当量体形系数及围护结构热工性能不符合规定的
限值，均需进行权衡计算判断，严寒和寒冷地区亦然；按照《标准》中2.2.2

的规定，对于夏热冬冷地区则又不是5.2.1条规定的前提。



应当指出，提出这个问题是很自然的。因为《标准》
中第5章有关围护结构热工性能权衡判断的条文，有前后不
一致和不严谨之处。如：5.1.3、5.1.5和5.1.1都是强制性条
文，5.1.3和5.1.5就未按5.1.1提出“当不符合规定时必须按
照第5.2节的规定进行围护结构热工性能的权衡判断。设计
者就会理解为必须符合《标准》中5.1.3及5.1.5的规定进行
节能设计 。

2、严寒寒冷地区在权衡计算时，耗热量指标只有15

层及以下参数，15层以上是否能参照15层时的耗热量指标
进行计算？

在《标准》中，没有规定严寒和寒冷地区在权衡判断
时的耗热量指标只有15层及以下参数。从何来？需核实。



图4 建筑的窗墙面积比现状

二、节能材料方面

1、保温材料除了国标和地标载明的外，可以使用具备企业标
准的保温材料吗？

首先，是要明确保温材料产品标准不能作为建筑节能设计、施
工及验收的依据。即使是国家、行业、协会的保温材料产品标准，
也不能作为工程设计，施工及验收的依据。就是构造图设计标准，
也只能是构造设计依据，不能作为设计、施工及验收的依据。

其次，是要明确任何保温材料用在建筑节能保温工程中，都有
应用技术要求。应用技术包括系统性能、组成材料或配套材料性能
及工程设计、施工与验收的各个环节。

再次，对企业标准要认真分析。目前四川省内保温材料市场上
出现的一些企业标准，大多是产品标准，其性能指标都是企业自定，
缺乏一定量的实验研究依据和必要的应用技术。认真推敲，这些企
业标准中的问题不少。
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可以明确地指出：不能使用具有企业标准的保温材料，
更不能以检验报告出具的保温材料的热物性参数作为节能
设计计算依据。对于保温材料的导热系数值，应取相关标
准中保温材料的导热系数性能指标上限值。

建筑节能工作实施至今的现实是：建筑节能标准提高，
建筑节能工程质量普遍不符合相关标准要求，参与建筑节
能工作人员大多是刚入列的从业者。建筑节能标准提高后
的关键节能技术是全面提高建筑围护结构的热工性能，其
中又主要是降低围护结构（特别是外围护结构）的传热系
数。

面对以上现实，建筑节能设计必须认真总结经验，根
据所设计建筑的性质及特点，严格按照国家和四川省现行
相关标准的规定，从正确的构造设计入手，求真务实地选
择采用在建筑节能保温工程中的保温材料及相应的保温系
统技术，才能促进建筑节能设计的高质量可持续发展。
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2、外窗材料选择时，未提供之前导则中的太阳得热系数，遮阳
系数参数设计时该如何选择相关参数？

外窗的材料选择应依据节能设计要求的性能指标限值，参照《标
准》中的附录H进行选择，也可按照《民用建筑热工设计规范》
GB50176-2016附录C中的有关附表列出的参数进行选择。不论是按照
哪个标准作为选择依据，都应以整窗（包含是否有遮阳）进行选择。

3、目前针对分户墙节能保温的材料选择推荐采用哪些？

首先，要明确设计建筑的结构体系是砖混结构体系，还是钢筋混
凝土框架、框剪、剪力墙结构体系，或者是钢结构体系。

其次，是要认知应用在分户墙中的墙体材料类型及特点，有各种
砌体墙材及多种板块墙材，还有的是分户墙本身就是钢筋混凝土剪力
墙。



图4 建筑的窗墙面积比现状

块体墙材及板块墙材有多种，性能各异。采用什么类型
的墙材及保温材料及系统技术进行分户墙的节能设计，应
针对设计建筑所在地区及不同的建筑结构体系具体情况，
因地制宜地优选本地区研发生产的自保温墙材及墙体自保
温系统技术。

再次，是有关装配化建筑要求的装配率如何在分户墙
节能设计中应用的问题，由设计者定。但必须符合节能设
计要求。

应当指出，当前由于建筑装配化率的政策需要，不同类
型的墙板得到了大量的应用。但从建筑工业化的要求及应
用后的工程质量论，需进一步探讨。希望在居住建筑分户
墙的节能设计中，求真务实的选择符合标准规定的墙板及
相应的应用技术，保证工程质量。



图4 建筑的窗墙面积比现状

三、建筑设计及体形系数方面

1、别墅类项目是否无需判定分户楼板，层间楼板是否也无需进行
隔声保温处理？

要明确所谓的别墅类建筑是否是单户使用，还是多户使用？上下层
房间是否是连通或封闭？如果是分户使用，就必须按分户楼板及分户墙
进行隔声与保温设计。如果是单户使用且上下层是封闭不连通，就需根
据实际的用户使用情况进行楼板的隔声及节能设计。都属一户人家的户
内楼板，即使上下层房间不连通，是否可不作为分户楼板进行节能设计，
由设计师与业主研讨确定。《标准》不可能规定得太细、太死。

至于层间楼板是否需进行隔声处理，情况如上述，分户楼板就必
需进行设计，同属一户则需要设计师与业主共同探讨，酌情处理或用户
自定。

总之，在进行居住建筑的节能设计时，应按《住宅设
计规范》GB50096-2011的相关条文（特别是强条）规定，
同时作好隔声设计。
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2、卧室、起居室、卫生间及厨房的外窗通风开口面积是否必须满
足？仅此项不满足时，节能报告结论可否满足。

《标准》中的这些条款是从《住宅设计规范》GB50096-2011中的自
然采光、自然通风设计章节引来，应与其保持一致。特别是该《规范》
中的强条，节能设计中应符合其规定。比如卫生间的外窗通风开口面积，
在该《规范》中就没有提出具体的规定，因为卫生间不一定有外窗。

3、标准中提供了一般建筑外墙传热系数可采用外墙主体部分传热
系数X修正系数，那么标准中指的一般建筑如何界定？

关于外墙平均传热系数的计算方法，《标准》中列了三种计算方法。
《标准》中的第一个计算方法（即B.0.1）是传统的计算方法，是以 砖混
结构 体系的外墙作为 图例，不是当 前流行的建筑结构体系，已无代表
性。《标准》中的第二个方法（即B.0.2）是本标准2008版引自当时发布
实施的《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》 JGJ26，在《标准》
中占的篇幅不少，计算参数多，难以对照外墙的施工图设计查找，且因
要用软件计算，目前很少有设计者使用，
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《标准》中的第三个计算方法（即B.0.3）是引自《公共
建筑节能设计标准》GB50189-2015中的附录A。该计算方法
值得商榷。因为其中的“对于一般建筑”和“外墙主断面”
概念不明确，无法界定。为避免引起不必要的建筑节能设计
争论，建议不按B.0.3的方法计算外墙平均传热系数。

建筑外墙的结构构造特点及传热系数计算公式 表明： 建
筑墙体（特别是外墙）的构成具有多个非单一性、非匀质性、
非确定性及非直观性；建筑节能设计中的主要热工性能指标-

----传热系数计算公式建立中的各层材料的热性能计算参数，
主要是材料的导热系数一个参数，并未将材料的其他热性能
参数考虑进去，更没有将墙体构造中各层材料之间的穿插影
响考虑进去。为此.，追求外墙平均传热系数计算公式的所谓
完整性、计算结果的精确性都是不可能的，其计算结果只能
是建筑节能设计者自认为正确无误而已。
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为便于设计者根据实际的建筑外墙结构体系和构造设计，进行
外墙的平均传热系数计算，我们曾在《标准》中的第一个传统设计
方法所列计算公式的基础上，通过分析、归纳、推算简化得到一个
适用于不同建筑结构体系的外墙平均传热系数计算方法。该计算方
法已列入有关不同保温材料及自保温墙材应用在建筑外墙保温工程
中的四川省地方工程建设标准中。它是根据不同建筑结构体系外墙
中填充墙部位的传热系数与其在外墙中所占的面积比乘积和结构性
热热桥部位的传热系数与其在外墙中所占的面积比乘积两者相加求
出。应用实践表明，该计算方法易于被建筑师认知和应用，是便捷、
可控、可操作性强的外墙平均传热系数计算方法，已广泛被建筑师
在建筑节能设计计算中采用。

4、分隔供暖与非供暖房间的隔断、分隔供暖与非供暖空间的
门；这里的隔墙是否指卧室与卫生间或起居室与卫生间或起居室与
厨房的隔断？这里的门是否是指阳台门？以及供暖大堂的入户门?

应注意，这方面的围护结构热工性能设计规定是有地区针对性
的，都是针对高海拔严寒及寒冷地区。对于夏热冬冷地区,只规定了
“供暖空调房间通往室外的门”。



以上第三方面的问题中无有关体形系数的问题。如
有，请提出，我们可进一步探讨。

诸位是《标准》的具体使用者。应用实践是检验《
标准》编制质量的唯一途径。请诸位对《标准》中不清
楚之处及存在的问题，提出意见和建议。我们热诚期待
诸位的意见和建议，并认真进行解答和作出可能的调整
和完善。

谢 谢！
韦延年


